关于连云港石化基地工业废水第三方治理工程（二期）二阶段污泥脱水设备采购（二次公告）的答疑

问题一 请确定进泥管件和滤液排水管件材质均为不锈钢316。
答：均为不锈钢316

问题二 请明确进泥管路及滤液排水管界面，进泥管界面是否为二楼污泥房预留法兰处?滤液排除界面是否为滤液收集池?
 答：叠螺机的进泥管连接点为危废污泥干化间内的叠螺机进泥管预留孔（连接方式法兰连接）；
[bookmark: _GoBack]叠螺式污泥脱水机的滤液收集管道连接点为危废污泥干化间内的叠螺机滤液预留孔（连接方式法兰连接）
危废污泥干化间地沟与滤液收集池之间的连接管道不含在本次招标范围。进泥螺杆泵不包含在本次招标范围
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